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Abstrakt  
Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou 
(květinářstvím) a obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby. Navržený 
objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec. Rodinný dům je navržen 
pro 4 osoby a je řešen jako dvoupodlažní, navazuje na něj jednopodlažní květinářství. 
Celý objekt je nepodsklepený. Svislé konstrukce jsou navrženy z vápenopískových cihel 
SENDWIX. Je zde použit vnější kontaktní zateplovací systém ETICS, zateplení je 
provedeno lamelami z minerální vlny Rockwool Fasrock LL. Vodorovné nosné 
konstrukce tvoří předpjaté stropní panely Spiroll a železebetonová stropní deska. 
Rodinný dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou a květinářství vegetační 
extenzivní střechou. 
Klíčová slova 
Rodinný dům, květinářství, Humpolec, bakalářská práce, provozovna, 
dokumentace pro provádění stavby  
Abstract 
 The point of this bachelor´s thesis is the project of a family house with 
establishment (flower shop) and  it contains  the complete documentacion for the 
execution of the project. This building  is situated in the region Vysočina, the town  
Humpolec.  It is a two-storey family house and  it is projected for four people.  The 
flower shop is designed as single-storey. The bulding is cellarless. The building plan 
uses the load-bearing vertical structure of sand-lime bricks SENDWIX. There is used 
the contact thermal insulation system ETICS, the mineral wool Rockwoll Fasrock LL is 
used as insulation. The horizontal structures are made from the tensioned ceiling panels 
Spiroll and a reinforced concrete slab. The family house is covered with a mono-layer 
flat roof and the flower shop is covered with a vegetation extensive roof. 
Keywords 
Family house, flower shop, Humpolec, bachelor´s thesis, establishment, design 
for execution od the project 
 
 
 
 
 
 
Bibliografická citace VŠKP 
KUBÍČKOVÁ, Žaneta. Rodinný dům s květinářstvím v Humpolci: bakalářská práce. 
Brno, 2014. 63 s., 309 s. příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 
Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí bakalářské práce Ing. Roman 
Brzoň, Ph.D. 
 
 

Poděkování 
Poděkování patří především vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Romanu 
Brzoňovi, Ph.D. za odborné vedení, velmi vstřícné a ochotné jednání při konzultacích 
a hlavně za přínosné rady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah 
 
1. ÚVOD 
2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE        
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje          
A.1.1  Údaje o stavbě          
 a) Název stavby          
 b) Místo stavby          
 c) Předmět projektové dokumentace       
A.1.2  Údaje o stavebníkovi          
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace      
A.2  Seznam vstupních podkladů      
A.3  Údaje o území         
 a) Rozsah řešeného území        
 b) Dosavadní využití a zastavěnost území      
 c) Údaje o ochraně území        
 d) Údaje o odtokových poměrech       
 e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací     
 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území    
 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů     
 h) Seznam výjimek a úlevových řešení       
 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic     
 j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby    
A.4  Údaje o stavbě         
 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby      
 b) Účel užívání stavby         
 c) Trvalá nebo dočasná stavba        
 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů    
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby     
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z 
jiných právních předpisů        
 g) Seznam výjimek a úlevových řešení       
 h) Navrhované kapacity stavby         
 i) Základní bilance stavby        
 j) Základní předpoklady výstavby       
 k) Orientační náklady stavby        
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení    
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA       
B.1  Popis území stavby               
 a) Charakteristika stavebního pozemku              
 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů              
 c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma              
 d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaného území apod.           
 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí              
 f) Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin             
 g) Požadavky na max. zábory zemědělské půdního fondu nebo pozemků  
  určených k plnění funkce lesa                
 h) Územně technické podmínky                 
 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice     
B.2  Celkový popis stavby                
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek             
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení              
 a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení           
 b) Architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení            
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výstavby              
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby                
B.2.6 Základní charakteristika objektu                 
 a) Stavební řešení                   
 b) Konstrukční řešení                  
 c) Mechanická odolnost a stabilita              
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení          
 a) Technické řešení                 
 b) Výčet technických a technologických zařízení            
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení               
 a) Rozdělení stavby do požárních úseků              
 b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti         
 c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků         
 d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest         
 e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebez. prostoru    
 f) Zajištění potřebné množství požární vody, popřípadně jiného hasiva         
 g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu           
 h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby          
 i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby bezpečnostními zařízeními       
 j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek         
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi              
 a) Kritéria tepelně technického hodnocení              
 b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií            
 c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie            
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
prostředí                   
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí           
 a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží            
 b) Ochrana před bludnými proudy              
 c) Ochrana před technickou seizmicitou             
 d) Ochrana před hlukem               
 e) Protipovodňová opatření              
 f) Ostatní účinky                
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu          
 a) Napojovací místa technické infrastruktury             
 b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky            
B.4  Dopravní řešení                
 a) Popis dopravního řešení               
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu           
 c) Doprava v klidu                
 d) Pěší a cyklistické stezky               
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav         
 a) Terénní úpravy                
 b) Použité vegetační prvky               
 c) Biotechnická opatření    
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana     
 a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda         
 b) Vliv stavby na přírodu a krajinu              
 c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000           
 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanov. EIA 
 e) Návrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek     
B.7 Ochrana obyvatelstva              
B.8 Zásady organizace výstavby             
 a)  Potřeba a spotřeba rozhodujících medií a hmot            
 b) Odvodnění staveniště               
 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a tech. infrastrukturu          
 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky           
 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice        
 f) Maximální zábory staveniště              
 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  výstavbě       
 h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin         
 i) Ochrana životního prostředí při výstavbě             
 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi          
 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb          
 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření             
 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby           
 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
 
           
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, a) TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 
D.1.1.a.1 Architektonické řešení 
D.1.1.a.2 Výtvarné řešení 
D.1.1.a.3 Materiálové řešení 
D.1.1.a.4 Dispoziční řešení 
D.1.1.a.5 Provozní řešení 
D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby 
D.1.1.a.7 Konstrukční řešení 
D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení 
D.1.1.a.9 Technické vlastnosti stavby 
D.1.1.a.10 Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem 
D.1.1.a.10.1 Tepelná technika  
D.1.1.a.10.2 Osvětlení 
D.1.1.a.10.3 Oslunění 
D.1.1.a.10.4 Akustika/hluk, vibrace 
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, a) TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 
D.1.2.a.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
D.1.2.a.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 
D.1.2.a.5 Zajištění stavební jámy 
D.1.2.a.6 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
D.1.2.a.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
D.1.2.a.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
D.1.2.a.9 Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, 
výpočetních programů apod. 
D.1.2.a.10 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
3. ZÁVĚR 
4. SEZNAM ZDROJŮ 
5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
6. SEZNAM PŘÍLOH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1. Úvod 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavební části 
k provedení novostavby – rodinného domu s provozovnou (květinářstvím). Rodinný 
dům je navržen pro pobyt 4 osob, v květinářství se předpokládají dva zaměstnanci. 
Stavba je členěna na dva funkční celky – jednopodlažní květinářství a dvoupodlažní 
RD. Místo stavby se nachází v obci Humpolec.  
Hlavními cíly bylo vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční 
soustavy, nosného systému, vypracování projektové dokumentace včetně textové části, 
požárně bezpečnostního řešení a stavební fyziky.Projekt obsahuje hlavní textovou část 
a dále jednotlivé dílčí části: přípravné a studijní práce (studie, seminární práce – 
rešerše), situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, 
požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva požární bezpečnosti, půdorysy, 
koordinační situační výkres), stavební fyziku (zhodnocení stavebních konstrukcí 
a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky, výpočty a grafy, schémata 
objektu, skladby konstrukcí), ostatní výpočty a specifikace (výpis skladeb, specifikace 
prvků, výpočet základů, výpočet schodiště) a technické listy, které jsou řešeny 
v samostatných přílohách. Práce obsahově splňuje požadavky. Při zpracování této práce 
jsem postupovala dle platných předpisů a norem. 
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2. Vlastní text práce 
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě  
 a) Název stavby  
  Rodinný dům s květinářstvím v Humpolci  
 
   b) Místo stavby  
E. Dítě 15, Humpolec, 396 01, parcelní číslo – 825/64, Katastrální úřad 
pro Vysočinu 
 
   c) Předmět dokumentace  
    Kompletní dokumentace pro výstavbu rodinného domu s květinářstvím 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 Ing. Jan Herman, Na Rybníčku 1315, Humpolec, 396 01 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Žaneta Kubíčková, Na Rybníčku 1314, Humpolec, 396 01 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 ·  Studie 
· Dokumentace pro územní rozhodnutí  
·  Dokumentace pro stavební povolení  
·  Hydrogeologické posouzení, K-GEO s.r.o.  
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A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na prostředí 
a) Rozsah řešeného území  
Zastavěná plocha 331,26 m2                                                                                        
Nezastavěná plocha 486,66 m2 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
  Území doposud nebylo zastavěno, je vyčleněno stávající územně 
plánovací   dokumentací pro účely bydlení. 
 
c) Údaje o ochraně území  
  Stavba se nenachází v památkové zóně ani v jiném speciálním území 
a ani s ním nesousedí. Pozemek se nenachází v záplavovém území ani 
v poddolované oblasti ani v jeho blízkosti.  
 
 d) Údaje o odtokových poměrech  
  Odvedení splaškových a dešťových vod bude řešeno na pozemku 
investora svedením do kanalizační přípojky.  
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
  Území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro účely 
bydlení. 
  
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
  Stavba splňuje obecné požadavky na využití území, navazuje na okolní 
zástavbu a respektuje existující vztahy v území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
  Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové 
dokumentace po jejich obdržení. Závěry z předběžného projednání již byly 
zapracovány. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení  
  Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
  Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby  
• 825/65 Vlastník SJM Klap Karel a Klapová Eliška Ing., Lužická 1333, 
39601 Humpolec 
• 825/85 Vlastník Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec 
 
A.4 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby 
 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
  Jedná se o novostavbu. 
  
 b) Účel užívání stavby  
  Rodinný dům s provozovnou 
 
 c) Trvalá nebo dočasná stavba  
  Jedná se o trvalou stavbu. 
 
 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
  Stavba není kulturní památkou. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  
Jsou splněny technické požadavky na stavby. Objekt rodinného domu 
není řešen jako bezbariérový. Část květinářství, která je určena pro veřejnost je 
navržena v souladu s vyhláškou 398/2009. Bezbariérové užívání květinářství 
bude zajištěno po celou dobu její životnosti. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
 
Požadavky územního plánu  
• Navržený objekt plní funkci bydlení s provozovnou - splňuje požadavky. 
Požadavky obce  
• Projekt i investor respektují požadavky 
Přístupová a příjezdová komunikace   
• Pozemek je napojen na obslužnou komunikaci z východní strany. 
• Majitel komunikace souhlasí s napojením objektu. 
Likvidace odpadů 
• Objekt bude zapojen do svozového systému obce – město Humpolec. 
• Po ukončení stavby bude provedena smlouva se svozovou organizací. 
• V době stavby bude stanoven způsob likvidace odpadů a přebytečné 
zeminy na základě žádosti stavebníka k obecnímu úřadu. 
Ochrana ovzduší  
• V navrhovaném objektu bude spalován zemní plyn. 
Ochrana povrchových a spodních vod  
• Objekt nemá vlastní zdroj vody. 
• Objekt je napojen na jednotnou  kanalizaci obce . 
Ochrana krajiny, lesního a vodního hospodářství  
• Objekt není žádným významným krajinotvorným prvkem. 
• Objekt nezasahuje do ochranného pásma lesa a vod. 
Vyjádření plynárenské organizace k napojení objektu na plyn – zemní 
• Připojovací bod na hranici pozemku, kde je vybudován instalační 
sloupek. 
Vyjádření distribuční organizace k připojení objektu na elektrický rozvod 
• Připojovací bod na hranici pozemku, kde je vybudován instalační 
sloupek. 
Vyjáření správce vodovodu k napojení objektu na veřejný vodovod 
• Objekt bude připojen na veřejný vodovod. 
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Vyjádření správce kanalizace k napojení objektu na veřejnou kanalizační 
soustavu 
• Objekt je napojen na jednotnou  kanalizaci obce. 
 
Vyjádření telekomunikační organizace 
• Objekt nebude napojen na telekomunikační síť. 
Kabelová televize 
• V dané lokalitě nezavedena. 
• Objekt nebude připojen. 
     
g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
  Nejsou žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 
 
 h) Navrhované kapacity stavby  
  Zastavěná plocha:  331,26 m2 
  Užitná podlahová plocha provozovny: 115,76 m2 
  Užitná podlahová procha RD: 294,13 m2 
  RD navrhován pro: 4 osoby 
 
 j) Základní předpoklady výstavby  
  Základní bilanci stavby řeší samostatná dokumentace. 
 
k) Orientační náklady stavby 
  5,5 mil. Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
  
   SO 01 – Rodinný dům s provozovnou 
   SO 02 – Zpevněné plochy, konečné terénní úpravy, oplocení  
 SO 03 – Přípojka vodovodu 
 SO 04 – Přípojka kanalizace 
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 SO 05 – Přípojka nízkého napětí 
 SO 06 – Přípojka plynovodu 
 SO 07 – Přípojka sdělovacího kabelu 
 
B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území 
a) Charakteristika stavebního pozemku  
 Pozemek se nachází v ulici E. Dítě 15, Humpolec, 396 01, parcelní 
číslo – 825/64, a jeho rozměry jsou 19,7 x 38,37 m, je mírně svažité a přiléhá na 
místní komunikaci. Na pozemku se nenachází žádná stavba, pouze travní porost. 
Pozemek se nachází v rozvojové klidné části města a je vyčleněn stávající 
územně plánovací dokumentací pro účely bydlení. Přístup na pozemek je ze 
severní strany. Pozemek vlastní stavebník Jan Herman.  
 
  b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
  Na místě bylo provedeno místní šetření. Na pozemku byl proveden 
geologický a radonový průzkum. Zjistilo se, že se jedná o nízký radonový index, 
jako ochrana zde postačí asfaltový pás. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými 
správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena 
v dokladové části. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti ani 
v jeho blízkosti. 
 
 
8 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území  
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry 
v území. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice ani kácení 
dřevin.  
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa   
Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 
 
h) Územně technické podmínky 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, viz 
Koordinační situační výkres. 
Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby 
dojde k napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek má přípojku 
el. energie, kanalizace, vodovodu, sdělovacího vedení a NTL. U domu je kryté 
stání pro jedno vozidlo a řešení další 2 zpevněné plochy umožňují parkovaní 
dalších vozidel pro návštěvníky prodejny.  
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel stavby:     rodinný dům s květinářstvím 
Počet obyvatel:    4 osoby 
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Užitná plocha nových prostor: užitná podlahová plocha provozovny: 115,76 m2 
        užitná podlahová procha RD: 294,13 m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus  
Parcela se nachází v rozvojové části města  s výstavbou rodinných domů. 
Celý objekt je navržen a osazen v souladu s územním plánem této části města. 
Na pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný objekt, dřevěné oplocení 
a zpevněné plochy. Stavba dobře zapadá, nachází se mezi podobnými typy 
rodinných domů, nenarušuje tedy vzhled lokality. 
 
b) Architektonické řešení  
Budova je řešena jako objekt samostatně stojící a má dva funkční celky – 
květinářství, které je jednopatrové a dvoupatrový rodinný dům. Oba funkční 
celky mají vlastní vchod, nejsou vůbec propojené. Stavba není podsklepená. Nad 
květinářstvím je vegetační extenzivní střecha, na kterou se dá vstoupit z druhého 
patra rodinného domu (má za účel částečně nahradit zahradu, jelikož kolem 
stavby není na pozemku moc místa). Nad rodinným domem je jednoplášťová 
plochá střecha. Budova je zhruba obdélníkového tvaru o rozměrech 
12,9 x 28,4 m. Výška atiky rodinného domu je 6,950 m a výška objektu 
provozovny je 4,000 m. Užitná podlahová plocha provozovny včetně zázemí je 
115,76 m2 a užitná podlahová plocha RD je 294,13 m2. Rodinný dům 
i provozovna jsou přístupné hlavním vchodem ze severu ze zpevněné cesty. 
Vjezd do garáže je také ze severu. Všechny vchody a vjezd do garáže spojují se 
zpevněnou komunikací cesty ze zámkové dlažby. Fasáda bude z minerální 
vodoodpudivé omítky žluté a tmavě červené barvy. 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V části domu s květinářstvím se po vstupu ze zádveří dostaneme do 
prodejny, ze které mohou zaměstnanci vejít do skladu nebo do chodby, ze které 
se dostaneme do všech místností se zázemím pro zaměstnance – denní místnost, 
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šatna, umývárna a WC. V části rodinného domu jsou v 1NP kuchyň, obývací 
pokoj, garáž, technická místnost, pracovna a koupelna a terasa. V 2NP je pak 
spíše klidová zóna – ložnice, dětské pokoje, pokoj pro hosty, šatna, sklad 
a koupelna. Všechny místnosti vyhovují požadavkům na jejich umístění 
vzhledem ke světovým stranám.    
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt rodinného domu není řešen jako bezbariérový. Část květinářství, 
která je určena pro veřejnost je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009. 
Bezbariérové užívání květinářství bude zajištěno po celou dobu její životnosti. 
Povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná 
vrstva má součinitel smykového tření nejméně 0,5 (navržena keramická dlažba 
Rako Pietra se součinitelem smykového tření za mokra 0,6 a úhlem kluzu 
nejméně 10°). Všude jsou dodrženy minimální manipulační prostory pro otáčení 
vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je to kruh 
o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je 
obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. Manipulační prostor o průměru 
1500 mm bude před vstupem do objektu dodržen i při plně otevřených dveřích. 
U pokladny je zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.  Výška pokladny je 
800 mm nad podlahou v délce 2000 mm, dále doplněné v celé této délce 
předsunutou plochou o šířce 250 mm pro podjetí vozíkem při manipulaci 
s věcmi na této ploše. Rampa vedoucí k hlavnímu vchodu provozovny bude 
široká 3150 mm a bude mít sklon maximálně 1:16 – vyhoví i na maximální 
sklon rampy pro únikovou cestu, u které má být maximální sklon rampy 1:8. 
Příčný sklon rampy bude nejvýše v poměru 1:100 (1,0%). Po obou stranách 
bude rampa opatřena proti sjetí vozíku tyčí zábradlí ve výšce 150 mm a madly 
zábradlí ve výškách 900 mm a 750 mm. Madla budou přesahovat začátek 
a nakonec šikmé rampy minimálně o 150 mm, budou odsazena od svislé 
konstrukce o minimálně 60 mm a budou z vysokého dřevěného profilu a jejich 
tvar bude umožňovat uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Musí být 
dodržen vizuální kontrast celoskleněných ploch oproti pozadí. Nápisy musí být 
správně umístěny a osvětleny. Čtecí vzdálenost nápisů bude uvažovaná pro 
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osobu stojící i sedící na vozíku. Vnitřní i vnější pochozí plochy určené pro 
veřejnost budou řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby 
se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie nebudou 
umistěny žádné překážky. Tyč zábradlí podél rampy bude současně sloužit i jako 
zarážka pro bílou hůl. Vstupy do objektu budou snadno vizuálně rozeznatelné 
vůči okolí kontrastní barvou zárubní. Řešení pokladny umožňuje indukční 
poslech. Střední hladina osvětlenosti bude 300 lx. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 
užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, 
např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré 
příslušné legislativní předpisy. 
Při provozu je uživatel povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat 
potřebné revize v průběhu užívání stavby. 
Při výstavbě je dodavatel stavebního díla (stavby) povinen při realizaci 
díla dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy k zjištěni BOZP na 
staveništi (především NV 591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu 
vyhrazených technických zařízeni a příslušné související a závazné technické 
normy. 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Část objektu sloužící jako RD je řešena jako dvoupodlažní, květinářství 
je jednopodlažní. Veškeré místnosti splňují požadavky na minimální velikost 
a orientaci ke světovým stranám.  
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní stavby, 
základy pro opěrné zdi, terénní úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude 
ověřeno, zda se ve výkopových pracích nenalézají archeologické nálezy. Výkopové 
práce budou provedeny strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. Před 
betonáží základů bude dočištěna základová spára. Vytěžená přebytečná zemina bude 
odvezena na předem určenou skládku. Bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. 
Stavební jámy a rýhy budou mít stěny ve spádu 1:0,6. V místě výkopových prací se 
nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Zpětné 
zásypy budou hutněny po vrstvách ne větších než 200 mm.  
 
Základy  
 Založení je navrženo na základových pasech prostého betonu a budou z betonu 
C25/30, S2, XC2  a byli navrženy pro nejkritičtější nejvíce zatížená místa, podrobný 
výpočet viz Výpočet základů. V základových pasech budou vytvořen prostupy dle 
výkresu. Před provedením betonáže dojde k dočištění základové spáry a položena 
zemnící páska FeZn (pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace), páska 
bude zalita betonem a vytažena min. 1 500 mm nad terén kvůli připojení hromosvodu. 
Základová spára proběhne na únosné zemině v nezámrzné hloubce. Základy pod 
všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a provést podle stavebních výkresů.  
 
Podkladní vrstvy 
Podkladní betony jsou navržené z betonu C25/30 tl. 150 mm + ocelová kari síť 
oka 150 x  150 mm, průměr 6 mm 
 
Hydroizolace 
Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen izolační pás 
1 x oxidovaný asfaltový pás s minerálními plnivy s nosnou vložkou ze skelné rohože, 
horní povrch: jemnozrnný minerální posyp, dolní povrch: lehce tavitelná folie, 
Bitard V60 S35, tl. = 3,5 mm natavený na podkladní betonovou vrstvu. 
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Svislé konstrukce 
Nosné zdi jsou navrženy v systému SENDWIX – zdivo z vápenopískových cihel 
16 DF-LD a 8 DF LD tl. 250 mm a 4DF-LD tl. 125 mm. Cihly jsou vyzdívané na 
lepidlo SX – ZM 921, pevnost v tlaku 15 N/mm2. Zdivo bude prováděno dle 
technologického postupu výrobce. Obvodové zdivo bude zatepleno vnějším kontaktním 
systémem ETICS, použitá tepelná izolace – minerální vlna Rockwool Fasrock LL. 
Překlady 
Překlady jsou navrženy ze systému SENDWIX – 8DF tl. 250 mm a 2DF tl. 
125 mm. Překlady nad výlohou a garážovými vraty o délce 4 m a 6,5 m jsou provezeny 
jako železobetonové monilitické, beton C25/30, ocel B 500 B, vyztuženy dle posouzení 
statického výpočtu, stejně tak průvlaky.  
 
Stropy 
Stropní konstrukce budou vytvořeny předpjatými stropními panely Spiroll 
PPD…/209, tl. 200 mm, nad terasou bude stropní konstrukce řešena železobetonovou 
stropní deskou tl. 110 mm. Strop bude proveden dle technologického postupu výrobce, 
mezi panely bude vložena výztuž spár, spáry budou vyplněny zálivkou z betonu 
C16/20. Stropy budou mít podhled ze sádrokartonových desek Rigips RB, ve vlhkých 
prostorech z desek Rigips RBI. Bude dodrženo minimální uložení stropních panelů 
100 mm.  
 
Komín  
V objektu je umístěno jedno komínové těleso – jednoprůchodové. Jedná se 
o komínový systém Schiedel Absolut 360 mm x 360 mm, světlý průměr vložky 
180 mm. Nadstřešní část je opatřena komínovým pláštěm s cihelnou strukturou. Je 
zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich 
hromadění, nebyly překročeny emisní limity a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví 
osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče bude potvrzena 
revizní zprávou. Materiály komínu, kouřovodu, komínových vložek a jejich izolaci 
odpovídají  normovým požadavkům. Výška komínu nad atikou ploché střechy bude 
1000 mm. Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu pro spotřebiče na 
plynná paliva 100 mm je dodržen. Na spalinové cestě bude kontrolní otvor pro kontrolu 
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a čištění komínu, který bude široký 150 mm a vysoký 190 mm. Neúčinná výška komínu 
je větší než 150 mm. Ke komínu bude zabezpečen trvalý přístup otvorem ve střeše. 
Kouřovod je navržen tak, aby jeho tlaková ztráta byla co nejmenší. 
 
Zastřešení  
Plochá střecha nad RD je řešena jako jednoplášťová se sklonem 3 %, nosnou 
vrstvu tvoří stropní konstrukce z předpjatých panelů Spiroll, tepelná izolace a spádové 
klíny jsou z pěnového polystyrenu Isover EPS 150S. Jako parozábrana je použit 
asfaltový pás nosnou vložkou z hliníkové folie a skelné rohože, Bitalbit S, jako 
hydroizolace pak modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože, 
Elastek 50 Special Dekor a modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny, 
Glastek 40 Special Mineral. Vegetační střecha nad květinářstvím je řešena jako 
jednoplášťová extenzivní se sklonem 3 %, nosnou vrstvu tvoří stropní konstrukce 
z předpjatých panelů Spiroll, tepelná izolace a spádové klíny jsou z pěnového 
polystyrenu Isover EPS 150S. Jako parozábrana je použit asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie a skelné rohože, Bitalbit S, jako hydroizolace pak folie 
vyztužená skleněným rounem, Fatrafol 818/V. Jako filtrační a separační vrstva je 
použita geotextilie z polypropylenové střiže, Fatratex – S, jako drenážní vrstvy 
smyčková rohož z polyamidového monofilního vlákla, typ EV a nopová folie z PVC, 
Fatradren 0815 Z1. 
 
Schodiště  
Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové se stupnicemi ze dřeva – 
dub mořený tl. 40 mm připevněnými nízkoexpanzní pěnou Den Braven tl. 10 mm. 
Všechny schodišťové stupně v jednom rameni mají stejnou výšku i šířku. Jsou dodrženy 
normové hodnoty pro nejmenší šířky schodišťového stupně a stupnice, nejmenší 
podchodnou (2100 mm < 2328 mm) i průchodnou výšku (1950 mm < 2002 mm) 
schodišť, sklon schodišťových ramen (31° je menší než 35°), nejmenší dovolenou 
průchodnou šířku schodišťových ramen (min. 900 mm) i vzájemný vztah mezi výškou 
a šířkou schodišťového stupně (2h + b = 630 mm). Výška stupňů je v intervalu 
150-180 mm (172,2 mm). Nejmenší šířka stupně na výstupní čáře musí být 210 mm 
(navrženo 286 mm), nejmenší šířka stupnice 250 mm (navrženo 286 mm). Stupnice jsou 
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vodorovné, bez sklonu v příčném i podélném směru a jejich povrch je z materiálu 
odolného proti působení mechanického namáhání a vlivů daného prostředí (mořený dub 
tl. 40 mm). Povrch podest je vodorovný, bez sklonů v obou směrech a bude ze stejného 
materiálu jako povrch stupnic schodišťových ramen a součinitel smykového tření je 
nejméně 0,5. Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni mají na výstupní čáře 
shodnou šířku. Schodišťová ramena splňují požadavek na počet stupňů v jednom rameni 
(3–18). Šířka podesty vyhovuje požadavku, že musí být větší než šířka schodišťového 
ramene + 100 mm. Schodiště bude opláštěno sádrokartonem, tím bude zabráněno 
možnosti vstupu osob do průmětu prostoru s nižší výškou než je 2100 mm 
a podschodišťový prostor bude využíván jako malý sklad.  
 
Příčky 
Příčky jsou navrženy v systému SENDWIX – zdivo z vápenopískových cihel 
4DF-LD tl. 125 mm. Cihly jsou vyzdívané na lepidlo SX – ZM 921, pevnost v tlaku 
15 N/mm2. Zdivo bude prováděno dle technologického postupu výrobce.  
 
Podlahy  
Podlaha je navržena jako plovoucí s keramickou dlažbou nebo dřevěnými vlysy, 
v garáži pak s vysoce slinutou keramickou dlažbou. Podlaha na terénu má vrstvu 
tepelné izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 150S tl. 130 mm, v garáži TI 
z polystyrenu, Styrodur 4000 CS tl. 120 mm. Podlahy nad 1NP jsou opatřeny zvukovou 
kročejovou izolací Rockwool Steprock ND tl. 30 mm a jako nášlapné vrstvy jsou na ní 
použity keramická dlažba, dřevěné vlysy a volně ložený koberec. Přechody nášlapných 
vrstev budou řešeny pomocí přechodových lišt. Podlahy opatřit soklíky dle dané 
nášlapné vrstvy. Podrobněji viz Výpis skladeb.  
 
Výplně otvorů  
Dřevěná eurookna - Vekra Natura 78, stavební hloubka 78 mm, 3 x těsnění, 
izolační trojsklo Uw = 0,83 W/m2.K, Ug = 0,6 W/m2, světelná propustnost 72 %, čiré 
sklo, opatřeny interiérovými horizontálními žaluziemi, výplně vstupních dveří – 
dřevěná dveře Vekra Trend, křídlo z kompaktní sendvičové desky, stavební hloubka 
94 mm, hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, dvojité těsnění po obvodu 
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křídla, izolační trojsklo Uw = 0,83 W/m2.K, Ug = 0,6 W/m2, světelná propustnost 72 %, 
čiré sklo. Vnitřní dveře jsou provedeny jako plné jednokřídlové, povrch: dýha dub, 
kování Rollo od Sapeli. Podrobněji viz Specifikace oken a dveří. 
 
Oplocení pozemku 
Hranici pozemku bude tvořit dřevěný plot výšky 1,8 m, součástí oplocení bude 
vstupní branka a dvě pojezdové brány pro vjezd automobilu. 
 
Povrchové úpravy 
Povrch vápenopískových cihel je opatřen podkladním spojovacím můstkem pro 
vápenopískové a betonové bloky OM 209 – SX tl 1 mm, na něm je jednovrstvá omítka 
ruční a strojní vápenocementová vnitřní, JM 303, tl. 10 mm, v koupelně, kuchyni 
a denní místnosti je proveden keramický obklad. Vnější fasáda je tvořena 
vodoodpudivou minerální omítkou vnější, Cemix IP 44, pod ní je vrstva základní 
penetrace a univerzální lepidlo LM 711 + armovací mřížka Vertex R 131. 
 
Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 
 Viz Specifikace prvků 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita  
 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 
zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Při návrhu stavby jsou 
uvažovány pouze materiály s dostatečnou mechanickou odolností. Stabilita stavby je 
zajištěna návrhem svislých nosných konstrukcí a vodorovných konstrukcí dle 
příslušných ČSN tak, aby stavba bezpečně přenesla zatížení do základových konstrukcí. 
Vodorovné ztužení je řešeno pomocí ŽB věnců.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 a) Technické řešení – neřeší se 
b) Výčet technických a technologických zařízení – neřeší se 
 
B.2.8 Požárně bezpečností řešení 
     a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
 d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
 f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
g) Zhodnocení možností provedení požárního zásahu 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek   
 
Viz samostatná příloha – Složka č. 5 – Požárně-bezpečnostní řešení  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení  
Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energií na její 
vytápění a větrání byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem 
budovy, orientací a velikostí oken, použitými materiály a vytápěcím systémem. 
při návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky dané lokalit. 
Součinitelé prostopu tepla U navrhovaných konstrukcí splňují doporučené 
hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 730540 –2.  
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b) Energetická náročnost stavby  
  Budova je zatřízena do klasifikační třídy B – úsporná.   
   
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie  
V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Osvětlení 
– Denní: Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými 
plochami výplní otvorů. Okenní otvory tvoří min. 10% podlahové plochy a lze 
předpokládat dodržení požadavku ČSN 730580. Chodba v 2NP a schodišťový prostor 
jsou osvětleny třemi světlovody. 
- Umělé: Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 
stavebníka a projektu elektroinstalace. 
 
Hluk  
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací 
a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Akustika 
venkovního prostoru nebude provozem objektu prakticky ovlivněna. Stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje 
zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Konstrukce jsou navrženy tak, 
aby splňovaly požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a kročejový útlum.  
Více viz Složka č. 6 – Stavební fyzika. 
 
Větrání   
V objektu je zajištěno přirozené - otevíratelnými okny a dveřmi bez použití VZT 
a klimatizační jednotky. Odvětrání WC předsíně bude nucené podtlakové pomocí 
ventilátoru a bude vyvedeno ventilačním potrubím na fasádu. WC v 2NP bude 
odvětráno ventilační turbínou a bude vyvedeno nad střechu objektu. V květinářství je 
využit systém Multisplit – tři vnitřní klimatizační nástěnné jednotky Toshiba Suzumi 
Plus a jedna venkovní jednotka Toshiba Multi-Inverter. 
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Vytápění 
Objekt je vytápěn plynovým kotlem Dakon Dagas 02 24 BK s regulací výkonu 
8-24 kW, typ B. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Nízký radonový index – postačí 1 x asfaltový pás. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou  
Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá, 
konkrétní ochrana není řešena. 
 
d) Ochrana před hlukem  
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku, 
akustické normové požadavky jsou dodrženy.  
 
e) Protipovodňová opatření  
Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází 
v záplavovém území. 
 
f) Ostatní účinky 
 Neřeší se. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby 
dojde k napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek má přípojku 
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el. energie, kanalizace, vodovodu, sdělovacího vedení a NTL. U domu je kryté 
stání pro jedno vozidlo a řešení další 2 zpevněné plochy umožňují parkovaní 
dalších vozidel pro návštěvníky prodejny. Trasy sítí technického vybavení jsou 
přímé a co nejkratší a jsou navrženy tak, aby všechny práce při zřizování, 
opravách, údržbě a rekonstrukcích byli snadno proveditelné, zásahy do prostoru 
komunikace byly co nejmenší, svou polohou nebrání opravám a modernizaci 
komunikací. Podzemní sítě nejsou ukládány pod stromy. Trasy podzemních sítí 
nebudou mít nepříznivé účinky na hydrogeologické poměry. Pro ochranu sítí 
budou dodrženy nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu 
podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Viz Koordinační situační výkres 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
  Objekt má z jedné strany (severní) možnost napojení na dopravní 
infrastrukturu vjezdem do garáže a na kryté parkovací stání, z východní strany 
pozemku jsou přístupná dvě parkovací místa pro zákazníky květinářství.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu   
Rozptylové plochy před vstupy jsou dostatečné při hromadném 
vycházení osob. 
 
c) Doprava v klidu 
Současný stav provozu na pozemních komunikacích vykazuje velmi 
nízkou intenzitu dopravy, kapacita veřejné komunikace bude dostatečná. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Neřeší se.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
V rámci stavby budou provedeny nově dílčí zpevněné plochy, spádování 
okolo domu a opěrná zeď ohraničující parkovací stání. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 Okolo domu a na vegetační střeše bude zasetý nový travní porost. 
 
c) Biotechnická opatření 
Neřeší se. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí 
Po dokončení stavby nebude mít objekt ani jeho užívání negativní vlivy 
na životní prostředí. Nezvýší se hodnota hluku, prašnost a nebudou vznikat 
škodlivé látky.  
b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Výstavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu ani na změnu funkcí 
a vazeb v krajině. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nedojde k zásahu do pozitivních krajinných složek, dům splňuje 
požadavky na stavby v CHKO. 
- ochrana ZPF: bez vlivu 
- ochrana LPF: bez vlivu 
- porosty: viz ochrana ekosystémů 
- vodní zdroje: nedojde k ovlivnění vodních zdrojů, viz ochrana podzemních 
a povrchových vod 
- léčebné prameny: bez vlivu 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
V rámci výstavby nedojde kácení vzrostlých dřevin. Investor zajistí 
rekultivaci všech pozemků dotčených stavebními pracemi z důvodu prevence 
šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými 
správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena 
v dokladové části. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Návrhem, výstavbou ani užíváním stavby nebude docházet k vlivu na 
zdravotní rizika ani znečištění ovzduší. Není způsobena žádná dlouhodobá 
hluková zátěž, produkce odpadů ani vliv na sociální vztahy a psychickou pohodu 
apod.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 
Tuto část řeší samostatná dokumentace. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště se provede tak, že prosakující voda se u paty svahu 
zachytává systémem obvodových rigolů nebo drenů, v prostoru dna výkopu 
plošnými dreny, přivádí se do jedné nebo několika sběrných studní a odtud 
odčerpává mimo stavební jámu. Odčerpaná voda se vede pomocí kanalizační 
šachty do kanalizace odpadních vod. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt má z jedné strany (severní) možnost napojení na dopravní 
infrastrukturu. Staveniště se napojí na stávající místní komunikaci. Rozhledové 
poměry na stávajícím sjezdu jsou plně dostačující. Staveniště se napojí na 
přípojku vody a provede se provizorní vodoměr. Vodoměr bude provizorně 
umístěn v šachtě s dřevěným roubením. Elektřina se napojí na stávající přípojku 
elektřiny – RIS na hranici pozemku. Bude zřízen staveništní rozvaděč elektřiny 
s měřením v souladu s požadavky distribuční organizace. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 
Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. Případné poškození pěších 
konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby opraveno a popř. obnoveno 
stávající zatravnění. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Staveniště bude oploceno v zastavěném území obce souvislým oplocením 
výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen 
prostor staveniště od okolí. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu 
plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou 
komunikaci očištěny. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Nejobjemnějším odpadem budou kartóny, papírové obaly, plastové 
obaly, pytle od sypkých stavebních hmot množství do 300 kg. Dále je 
uvažováno s ocelí a kovy do 100 kg, izolačních hmot do 50 kg. Veškeré odpady 
budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
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odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 
stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před výstavbou bude provedena skrývka zeminy v tl. 150 mm, která bude 
použita na konečné terénní úpravy. Deponii vytěžené zeminy si zajistí dodavatel 
stavby, přechodné deponie lze částečně řešit na staveništi.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti 
a prašnosti. Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední 
možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. 
V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Motory 
stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány 
a budou pod ně vkládány odkapové vany. Před výjezdem vozidel mimo prostor 
staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním hrubých 
nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby na veřejné 
komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel 
a mechanismů. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé 
mechanismy. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu § 15 zákona 
309/2006 sb., dále pak dle vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí. 
Před zahájením zemních prací si investor nechá vytýčit veškerá podzemní 
vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Při provádění stavebních prací musí být 
dodržovaná ustanovení všech platných ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů 
ohledně bezpečnosti práce a práce ve výškách. Všichni pracovníci pohybující se 
na ploše vyhrazeného staveniště musí být řádně proškoleni a vybavení 
adekvátním vybavením na tyto práce. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět 
úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché 
dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní 
inženýrská opatření se nepředpokládají. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nutno dbát na bezpečnost lidí a staveniště striktně zamykat, aby se tam 
nemohla dostat žádná nepovolaná osoba. Pří výjezdu musí řidiči asistovat 
způsobilá osoba, která bude signalizovat řidiči případná nebezpečí, jednak bude 
organizovat kolemjdoucí tak, aby nemohlo dojít ke střetu s chodci. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Termín zahájení výstavby: březen 2015 
 Jaro 2015: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 
 Léto 2015: Hrubá stavba 
 Podzim 2015: Dokončovací práce 
 Jaro 2016: Konečné terénní úpravy 
Termín ukončení výstavby: květen 2016 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, a) Technická 
zpráva 
D.1.1.a.1 Architektonické řešení 
Budova je řešena jako objekt samostatně stojící a má dva funkční celky – 
květinářství, které je jednopatrové a dvoupatrový rodinný dům. Oba funkční celky mají 
vlastní vchod, nejsou vůbec propojené. Stavba není podsklepená. Nad květinářstvím je 
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vegetační extenzivní střecha, na kterou se dá vstoupit z druhého patra rodinného domu 
(má za účel částečně nahradit zahradu, jelikož kolem stavby není na pozemku moc 
místa). Nad rodinným domem je jednoplášťová plochá střecha. Budova má zhruba 
obdélníkový tvar – v místě provozovny je obdélník mírně zúžen, v oblasti zádveří 
rodinného domu vykrojen dovnitř, zádveří provozovny naopak přesahuje hranici 
obdélníku směrem ven. Výška atiky rodinného domu je 6,950 m a výška objektu 
provozovny je 4,000 m. Rodinný dům i provozovna jsou přístupné hlavním vchodem ze 
zpevněné cesty. Z rodinného domu můžeme dále projít přes terasu do zahrady. Užitná 
podlahová plocha provozovny včetně zázemí je 115,76 m2 a užitná podlahová plocha 
RD je 294,13 m2. Rodinný dům i provozovna jsou přístupné hlavním vchodem ze 
severu ze zpevněné cesty. Vjezd do garáže je také ze severu. Všechny vchody a vjezd 
do garáže spojují se zpevněnou komunikací cesty ze zámkové dlažby.  
 
D.1.1.a.2 Výtvarné řešení 
Fasáda bude z minerální vodoodpudivé omítky žluté a tmavě červené barvy. 
Sokl bude obložen cihelnými pásky Klinker. 
D.1.1.a.3 Materiálové řešení 
Jedná se o zděnou konstrukci z vápenopískových cihel KM Beta SENDWIX , 
vnější stěny jsou provedeny jako kontaktní zateplovací systém – tepelná izolace 
Rockwool Fasrock LL. Stropy budou provedeny z předpjatých stropních panelů Spiroll. 
Schodiště bude provedeno jako železobetonové monolitické, stupnice a podstupnice 
budou provedeny z mořeného dubu. Stavba bude založena na betonových 
monolitických pásech – beton C25/30. Podkladní beton bude  v tloušťce 150 mm – 
beton C25/30 + ocelová svařovaná kari síť (oka 150 x 150 mm, průměr 6 mm). 
D.1.1.a.4 Dispoziční řešení 
Řešený objekt je tvořen dvěma nadzemními podlažími 1NP a 2NP. Část budovy 
s květinářstvím má pouze 1NP a po vstupu ze zádveří se dostaneme do prodejny, ze 
které mohou zaměstnanci vejít do skladu nebo do chodby, ze které se dostaneme do 
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všech místností se zázemím pro zaměstnance – denní místnost, šatna, umývárna a WC. 
V rodinném domě se ze zádveří dostaneme do chodby, ze které jsou přístupné kuchyň, 
obývací pokoj, garáž, technická místnost, pracovna a koupelna a terasa. Z chodby 
můžeme po schodišti vejít do chodby v 2NP, kde se nachází spíše klidová zóna – 
ložnice, dva dětské pokoje, pokoj pro hosty, šatna, sklad a koupelna. Všechny místnosti 
vyhovují požadavkům na jejich umístění vzhledem ke světovým stranám. První 
nadzemní podlaží je 150 mm nad terénem a společně s 2NP objekt dosahuje výšky 
6,95 m nad terénem. Příjezd na pozemek je z severní strany. Únikové cesty z objektu 
vedou ven také severní stranou domu. 
D.1.1.a.5 Provozní řešení 
RD je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Květinářství je navrženo 
pro prodej živých květin a doplňkového drobného zboží a má prostorné zázemí pro 
zaměstnance. Předpokládaný počet zaměstnanců jsou dva prodavači. Květinářství 
i rodinný dům mají vlastní vchod, nejsou vůbec propojené. Nad květinářstvím bude 
vegetační střecha, na kterou se dá vstoupit z druhého patra rodinného domu, a která má 
za účel částečně nahradit zahradu. 
D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt rodinného domu není řešen jako bezbariérový. Část květinářství, která je 
určena pro veřejnost je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009. Bezbariérové užívání 
květinářství bude zajištěno po celou dobu její životnosti. Povrch pochozích ploch je 
rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva má součinitel smykového tření 
nejméně 0,5 (navržena keramická dlažba Rako Pietra se součinitelem smykového tření 
za mokra 0,6 a úhlem kluzu nejméně 10°). Všude jsou dodrženy minimální manipulační 
prostory pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je 
to kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je 
obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. Manipulační prostor o průměru  1500 mm 
bude před vstupem do objektu dodržen i při plně otevřených dveřích. U pokladny je 
zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.  Výška pokladny je 800 mm nad podlahou v 
délce 2000 mm, dále doplněné v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm 
pro podjetí vozíkem při manipulaci s věcmi na této ploše. Rampa vedoucí k hlavnímu 
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vchodu provozovny bude široká 3150 mm a bude mít sklon maximálně 1:16 – vyhoví 
i na maximální sklon rampy pro únikovou cestu, u které má být maximální sklon rampy 
1:8. Příčný sklon rampy bude nejvýše v poměru 1:100 (1,0%). Po obou stranách bude 
rampa opatřena proti sjetí vozíku tyčí zábradlí ve výšce 150 mm a madly zábradlí ve 
výškách 900 mm a 750 mm. Madla budou přesahovat začátek a nakonec šikmé rampy 
minimálně o 150 mm, budou odsazena od svislé konstrukce o minimálně 60 mm 
a budou z vysokého dřevěného profilu a jejich tvar bude umožňovat uchopení rukou 
shora a jeho pevné sevření. Musí být dodržen vizuální kontrast celoskleněných ploch 
oproti pozadí. Nápisy musí být správně umístěny a osvětleny. Čtecí vzdálenost nápisů 
bude uvažovaná pro osobu stojící i sedící na vozíku. Vnitřní i vnější pochozí plochy 
určené pro veřejnost budou řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro 
osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie nebudou 
umistěny žádné překážky. Tyč zábradlí podél rampy bude současně sloužit i jako 
zarážka pro bílou hůl. Vstupy do objektu budou snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí 
kontrastní barvou zárubní. Řešení pokladny umožňuje indukční poslech. Střední hladina 
osvětlenosti bude 300 lx. 
D.1.1.a.7 Konstrukční řešení 
Stavba není podsklepená. Nad květinářstvím je vegetační extenzivní střecha, na 
kterou se dá vstoupit z druhého patra RD a nad rodinným domem jednoplášťová plochá 
střecha. Hlavní konstrukční prvek tvoří vápenopískové cihly SENDWIX tl. 250 mm, Na 
obvodových stěnách je použit vnější zateplovací systém z minerální vlny Rockwool 
Fasrock LL tl. 200 mm. Stropní konstrukci tvoří předpjaté panely Spiroll tl.200 mm, 
podhled je řešen opláštěním sádrokartonovými deskami Rigips RB A RBI. Příčky jsou 
tvořeny taktéž z vápenopískových cihel tl. 125 mm. Schodišťová deska je provedena 
z ŽB desky o tl. 150 mm. Krytí výztuže je 30 mm. Veškeré výplně otvorů jsou 
provedeny z dřevěných oken a dřevěných dveří. 
D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení 
Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby dojde 
k napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek má přípojku el. energie, 
kanalizace, vodovodu, sdělovacího vedení a NTL. U domu je kryté stání pro jedno 
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vozidlo a řešení další 2 zpevněné plochy umožňují parkovaní dalších vozidel pro 
návštěvníky prodejny. Trasy sítí technického vybavení jsou přímé a co nejkratší a jsou 
navrženy tak, aby všechny práce při zřizování, opravách, údržbě a rekonstrukcích byli 
snadno proveditelné, zásahy do prostoru komunikace byly co nejmenší, svou polohou 
nebrání opravám a modernizaci komunikací. Podzemní sítě nejsou ukládány pod 
stromy. Trasy podzemních sítí nebudou mít nepříznivé účinky na hydrogeologické 
poměry. Pro ochranu sítí budou dodrženy nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při 
souběhu podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. 
 
D.1.1.a.9 Technické vlastnosti stavby 
Dům je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními zásadami. 
 
D.1.1.a.10 Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých 
norem 
D.1.1.a.10.1 Tepelná technika  
Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb vnějších 
i vnitřních konstrukcí objektu Rodinný dům s květinářstvím v Humpolci podle 
požadavků ČSN 73 0540-2:2011 lze konstatovat, že konstrukce a styky konstrukcí 
konstrukcí  budou mít v zimním období  v každém místě takovou povrchovou teplotu, 
aby splnily podmínku teplotního faktoru:  fRsi  ≥ fRsi,N, čímž je zamezeno vzniku plísní 
u stavebních konstrukcí a povrchové kondenzace vodní páry u výplní otvorů. Součinitel 
prostupu tepla je hodnocen dvěma způsoby: pro každou konstrukci zvlášť a také pro 
budovu jako celek podle průměrného součinitele tepla Uem . Oba požadavky jsou 
splněny (U ≤ UN, Uem ≤ Uem,n) . Vliv tepelných mostů se zanedbá, neboť jejich souhrnné 
působení je menší než 5 %. Součinitel prostupu tepla Uw je stanoven včetně vlivu rámů. 
Uem,n bylo stanoveno výpočtem metodou referenční budovy a hodnoty UN se stanovily 
dle tabulky v normě. Všechny podlahy v objektu splňují normové požadavky na 
kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty podlahy. Kondenzací vodní páry 
ve stavebních konstrukcích zde není ohrožena požadovaná funkce a množství 
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zkondenzované vodní páry je menší než normová hodnota. V roční bilanci kondenzace 
a vypařování vodní páry nezůstane žádná zkondenzovaná vodní pára, která by trvale 
zvyšovala vlhkost konstrukce. Průvzdušnost květinářství s klimatizací je hodnoceno 
pomocí vypočtené intenzity přirozené výměny vzduchu bez započtení klimatizačního 
zařízení pro návrhové podmínky v zimním období. Intenzita přirozené výměny splňuje 
doporučený požadavek n ≤ 0,05 h-1. V době užívání všechny místnosti splňují 
požadavky n ≥ nN. Kritická místnost na konci doby chladnutí splňuje podmínku, že 
pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období je menší než požadovaná hodnota 
poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období.  V letním období kritická 
místnost splňuje podmínku, že nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti je menší než 
požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti. Objekt byl posouzen 
z hlediska prostupu tepla obálkou budovy a je zařazen do klasifikační třídy B – 
úsporná. Následně byl zpracován energetický štítek obálky budovy. 
 
D.1.1.a.10.2 Osvětlení 
– Denní: Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní 
otvorů. Okenní otvory tvoří min. 10% podlahové plochy a lze předpokládat dodržení 
požadavku ČSN 730580. Chodba v 2NP a schodišťový prostor jsou osvětleny třemi 
světlovody. Ve vnitřních prostorech s trvalým pobytem lidí je v souladu s jejich funkcí 
co nejvíce využilo denní osvětlení. Ve vnitřních prostorech s trvalým pobytem lidí je 
nerušený výhled osvětlovacími otvory do okolí a to i vodorovným směrem při obvyklé 
poloze pozorovatele. Hodnoty činitele denní osvětlenosti budou splňovat normové 
hodnoty závislé na předpokládané zrakové činnosti. Denní osvětlení je navrženo tak, 
aby rozložení světelného toku bylo v souladu s povahou zrakových činností a s polohou 
pozorovatele.  
- Umělé: Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 
stavebníka a projektu elektroinstalace. 
 
D.1.1.a.10.3 Oslunění 
Objekt splňuje hygienické požadavky na oslunění. Jsou navrženy vhodné 
rozměry a polohy oken, kterými je zajištěno dostatečné proslunění objektu. Jsou jím 
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vytvořeny podmínky zdravé zrakové pohody a dobrého vidění pozorovaných předmětů, 
je zabráněno vzniku předčasné a nadměrné únavy a je předejito možnosti úrazu 
podmíněného zhoršeným viděním. Jsou zachovány podmínky zrakové pohody i při 
zatažené, jasné a polojasné obloze. Převažující směr budovy není zastíněn. Uživatelé 
vnitřních prostorů jsou chráněni proti oslnění. Povrchy vnitřních prostorů a jejich 
zařízení jsou nelesklé, aby nedocházelo k oslňování odrazem světla. 
 
D.1.1.a.10.4 Akustika/hluk, vibrace 
Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených konstrukcí 
obvodového pláště a vnitřních konstrukcí objektu Rodinný dům s květinářstvím 
v Humpolci podle požadavků ČSN 73 0532/2010 lze konstatovat, že všechny 
posuzované konstrukce vyhověly z hlediska zvukové izolace, tj. jsou splněny 
požadavky na hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku a vzduchovou 
neprůzvučnost.  V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj 
vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Akustika 
venkovního prostoru nebude provozem objektu prakticky ovlivněna. Stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje 
zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Konstrukce jsou navrženy tak, 
aby splňovaly požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a kročejový útlum.  
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, a) Technická 
zpráva 
D.1.2.a.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Stavba není podsklepená. Nad květinářstvím je vegetační extenzivní střecha 
a nad rodinným domem jednoplášťová plochá střecha. Hlavní konstrukční prvek tvoří 
vápenopískové cihly SENDWIX tl. 250 mm, Na obvodových stěnách je použit vnější 
zateplovací systém z minerální vlny Rockwool Fasrock LL tl. 200 mm. Stropní 
konstrukci tvoří předpjaté panely Spiroll tl.200 mm, podhled je řešen opláštěním 
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sádrokartonovými deskami Rigips RB A RBI. Příčky jsou tvořeny taktéž 
z vápenopískových cihel tl. 125 mm. Schodišťová deska je provedena z ŽB desky o 
tl. 150 mm. Krytí výztuže je 30 mm. Veškeré výplně otvorů jsou provedeny 
z dřevěných oken a dřevěných dveří. 
 
D.1.2.a.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
Zemní práce 
Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní stavby, 
základy pro opěrné zdi, terénní úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude 
ověřeno, zda se ve výkopových pracích nenalézají archeologické nálezy. Výkopové 
práce budou provedeny strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. Před 
betonáží základů bude dočištěna základová spára. Vytěžená přebytečná zemina bude 
odvezena na předem určenou skládku. Bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. 
Stavební jámy a rýhy budou mít stěny ve spádu 1:0,6. V místě výkopových prací se 
nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Zpětné 
zásypy budou hutněny po vrstvách ne větších než 200 mm.  
 
Základy  
 Založení je navrženo na základových pasech prostého betonu a budou z betonu 
C25/30, S2, XC2  a byli navrženy pro nejkritičtější nejvíce zatížená místa, podrobný 
výpočet viz Výpočet základů. V základových pasech budou vytvořen prostupy dle 
výkresu. Před provedením betonáže dojde k dočištění základové spáry a položena 
zemnící páska FeZn (pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace), páska 
bude zalita betonem a vytažena min. 1 500 mm nad terén kvůli připojení hromosvodu. 
Základová spára proběhne na únosné zemině v nezámrzné hloubce. Základy pod 
všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a provést podle stavebních výkresů.  
 
Podkladní vrstvy 
Podkladní betony jsou navržené z betonu C25/30 tl. 150 mm + ocelová kari síť 
oka 150 x  150 mm, průměr 6 mm 
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Hydroizolace 
Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen izolační pás 
1 x oxidovaný asfaltový pás s minerálními plnivy s nosnou vložkou ze skelné rohože, 
horní povrch: jemnozrnný minerální posyp, dolní povrch: lehce tavitelná folie, 
Bitard V60 S35, tl. = 3,5 mm natavený na podkladní betonovou vrstvu. 
 
Svislé konstrukce 
Nosné zdi jsou navrženy v systému SENDWIX – zdivo z vápenopískových cihel 
16 DF-LD a 8 DF LD tl. 250 mm a 4DF-LD tl. 125 mm. Cihly jsou vyzdívané na 
lepidlo SX – ZM 921, pevnost v tlaku 15 N/mm2. Zdivo bude prováděno dle 
technologického postupu výrobce. Obvodové zdivo bude zatepleno vnějším kontaktním 
systémem ETICS, použitá tepelná izolace – minerální vlna Rockwool Fasrock LL. 
 
Překlady 
Překlady jsou navrženy ze systému SENDWIX – 8DF tl. 250 mm a 2DF 
tl. 125 mm. Překlady nad výlohou a garážovými vraty o délce 4 m a 6,5 m jsou 
provezeny jako železobetonové monilitické, beton C25/30, ocel B 500 B, vyztuženy dle 
posouzení statického výpočtu, stejně tak průvlaky.  
 
Stropy 
Stropní konstrukce budou vytvořeny předpjatými stropními panely Spiroll 
PPD…/209, tl. 200 mm, nad terasou bude stropní konstrukce řešena železobetonovou 
stropní deskou tl. 110 mm. Strop bude proveden dle technologického postupu výrobce, 
mezi panely bude vložena výztuž spár, spáry budou vyplněny zálivkou z betonu 
C16/20. Stropy budou mít podhled ze sádrokartonových desek Rigips RB, ve vlhkých 
prostorech z desek Rigips RBI. Bude dodrženo minimální uložení stropních panelů 
100 mm.  
 
Komín  
V objektu je umístěno jedno komínové těleso – jednoprůchodové. Jedná se 
o komínový systém Schiedel Absolut 360 mm x 360 mm, světlý průměr vložky 
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180 mm. Nadstřešní část je opatřena komínovým pláštěm s cihelnou strukturou. Je 
zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich 
hromadění, nebyly překročeny emisní limity a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví 
osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče bude potvrzena 
revizní zprávou. Materiály komínu, kouřovodu, komínových vložek a jejich izolaci 
odpovídají  normovým požadavkům. Výška komínu nad atikou ploché střechy bude 
1000 mm. Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu pro spotřebiče na 
plynná paliva 100 mm je dodržen. Na spalinové cestě bude kontrolní otvor pro kontrolu 
a čištění komínu, který bude široký 150 mm a vysoký 190 mm. Neúčinná výška komínu 
je větší než 150 mm. Ke komínu bude zabezpečen trvalý přístup otvorem ve střeše. 
Kouřovod je navržen tak, aby jeho tlaková ztráta byla co nejmenší. 
 
Zastřešení  
Plochá střecha nad RD je řešena jako jednoplášťová se sklonem 3 %, nosnou 
vrstvu tvoří stropní konstrukce z předpjatých panelů Spiroll, tepelná izolace a spádové 
klíny jsou z pěnového polystyrenu Isover EPS 150S. Jako parozábrana je použit 
asfaltový pás nosnou vložkou z hliníkové folie a skelné rohože, Bitalbit S, jako 
hydroizolace pak modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože, 
Elastek 50 Special Dekor a modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny, 
Glastek 40 Special Mineral. Vegetační střecha nad květinářstvím je řešena jako 
jednoplášťová extenzivní se sklonem 3 %, nosnou vrstvu tvoří stropní konstrukce 
z předpjatých panelů Spiroll, tepelná izolace a spádové klíny jsou z pěnového 
polystyrenu Isover EPS 150S. Jako parozábrana je použit asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie a skelné rohože, Bitalbit S, jako hydroizolace pak folie 
vyztužená skleněným rounem, Fatrafol 818/V. Jako filtrační a separační vrstva je 
použita geotextilie z polypropylenové střiže, Fatratex – S, jako drenážní vrstvy 
smyčková rohož z polyamidového monofilního vlákla, typ EV a nopová folie z PVC, 
Fatradren 0815 Z1. 
 
Schodiště  
Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové se stupnicemi ze dřeva – 
dub mořený tl. 40 mm připevněnými nízkoexpanzní pěnou Den Braven tl. 10 mm. 
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Všechny schodišťové stupně v jednom rameni mají stejnou výšku i šířku. Jsou dodrženy 
normové hodnoty pro nejmenší šířky schodišťového stupně a stupnice, nejmenší 
podchodnou (2100 mm < 2328 mm) i průchodnou výšku (1950 mm < 2002 mm) 
schodišť, sklon schodišťových ramen (31° je menší než 35°), nejmenší dovolenou 
průchodnou šířku schodišťových ramen (min. 900 mm) i vzájemný vztah mezi výškou 
a šířkou schodišťového stupně (2h + b = 630 mm). Výška stupňů je v intervalu 
150-180 mm (172,2 mm). Nejmenší šířka stupně na výstupní čáře musí být 210 mm 
(navrženo 286 mm), nejmenší šířka stupnice 250 mm (navrženo 286 mm). Stupnice jsou 
vodorovné, bez sklonu v příčném i podélném směru a jejich povrch je z materiálu 
odolného proti působení mechanického namáhání a vlivů daného prostředí (mořený dub 
tl. 40 mm). Povrch podest je vodorovný, bez sklonů v obou směrech a bude ze stejného 
materiálu jako povrch stupnic schodišťových ramen a součinitel smykového tření je 
nejméně 0,5. Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni mají na výstupní čáře 
shodnou šířku. Schodišťová ramena splňují požadavek na počet stupňů v jednom rameni 
(3–18). Šířka podesty vyhovuje požadavku, že musí být větší než šířka schodišťového 
ramene + 100 mm. Schodiště bude opláštěno sádrokartonem, tím bude zabráněno 
možnosti vstupu osob do průmětu prostoru s nižší výškou než je 2100 mm 
a podschodišťový prostor bude využíván jako malý sklad.  
Příčky 
Příčky jsou navrženy v systému SENDWIX – zdivo z vápenopískových cihel 
4DF-LD tl. 125 mm. Cihly jsou vyzdívané na lepidlo SX – ZM 921, pevnost v tlaku 
15 N/mm2. Zdivo bude prováděno dle technologického postupu výrobce.  
 
Podlahy  
Podlaha je navržena jako plovoucí s keramickou dlažbou nebo dřevěnými vlysy, 
v garáži pak s vysoce slinutou keramickou dlažbou. Podlaha na terénu má vrstvu 
tepelné izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 150S tl. 130 mm, v garáži TI 
z polystyrenu, Styrodur 4000 CS tl. 120 mm. Podlahy nad 1NP jsou opatřeny zvukovou 
kročejovou izolací Rockwool Steprock ND tl. 30 mm a jako nášlapné vrstvy jsou na ní 
použity keramická dlažba, dřevěné vlysy a volně ložený koberec. Přechody nášlapných 
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vrstev budou řešeny pomocí přechodových lišt. Podlahy opatřit soklíky dle dané 
nášlapné vrstvy. Podrobněji viz Výpis skladeb.  
 
Výplně otvorů  
Dřevěná eurookna - Vekra Natura 78, stavební hloubka 78 mm, 3 x těsnění, 
izolační trojsklo Uw = 0,83 W/m2.K, Ug = 0,6 W/m2, světelná propustnost 72 %, čiré 
sklo, opatřeny interiérovými horizontálními žaluziemi, výplně vstupních dveří – 
dřevěná dveře Vekra Trend, křídlo z kompaktní sendvičové desky, stavební hloubka 
94 mm, hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, dvojité těsnění po obvodu 
křídla, izolační trojsklo Uw = 0,83 W/m2.K, Ug = 0,6 W/m2, světelná propustnost 72 %, 
čiré sklo. Vnitřní dveře jsou provedeny jako plné jednokřídlové, povrch: dýha dub, 
kování Rollo od Sapeli. Podrobněji viz Specifikace oken a dveří. 
 
Oplocení pozemku 
Hranici pozemku bude tvořit dřevěný plot výšky 1,8 m, součástí oplocení bude 
vstupní branka a dvě pojezdové brány pro vjezd automobilu. 
 
Povrchové úpravy 
Povrch vápenopískových cihel je opatřen podkladním spojovacím můstkem pro 
vápenopískové a betonové bloky OM 209 – SX tl 1 mm, na něm je jednovrstvá omítka 
ruční a strojní vápenocementová vnitřní, JM 303, tl. 10 mm, v koupelně, kuchyni 
a denní místnosti je proveden keramický obklad. Vnější fasáda je tvořena 
vodoodpudivou minerální omítkou vnější, Cemix IP 44, pod ní je vrstva základní 
penetrace a univerzální lepidlo LM 711 + armovací mřížka Vertex R 131. 
 
Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 
 Viz Specifikace prvků 
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D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
Hodnoty užitných zatížení vychází z doposud platné ČSN 73 0035. Hodnota 
užitného zatížení pro stavby občanské vybavenosti se uvažuje 1,5kN/m2. Základní tíha 
sněhu, kterou bude zatěžována plochá střecha, posuzujeme podle mapy sněhových 
oblastí, kde kraji Vysočina odpovídá oblasti II. zatížení 1kN/m2.Zatížení od větru je 
0,39 kN/m2, II. Oblast. Součinitel nahodilého zatížení je γq = 1,5 
 
D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů 
Jedná se o standardní objekt, není atypický. Stavba bude zhotovena klasickou 
zděnou technologií z vápenopískových cihel. Všechny konstrukční detaily budou 
realizovány v souladu s prováděcími předpisy. Nejsou navrženy žádné zvláštní, 
neobvyklé konstrukce ani technologické postupy. 
D.1.2.a.5 Zajištění stavební jámy 
Stavební jámy a rýhy budou mít stěny ve spádu 1:0,6. 
 
D.1.2.a.6 Technologické podmínky postupu prací, které by 
mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední 
stavby 
Všechny konstrukce musí být realizovány oprávněnou společností, která bude 
odpovídat za kvalitu a provedení všech konstrukcí. Všechn použíané stavební 
technologie musí být prováděny dle platných prováděcích předpisů. Všechny 
konstrukce byly podrobně navrženy a stavebně technicky řešeny ve statickém výpočtu.  
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D.1.2.a.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích 
prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
Neřeší se. 
D.1.2.a.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Před provedením prací, které zamezí další následné kontrole díla (překrytí 
izolace, zalití betonem, který zakryje kovové výztuže apod.), a které již nebude možno 
dále kontrolovat musí být s předstihem hlášeny zhotovitelem stavby tak, aby bylo 
možno je průběžně kontrolovat.  Před zalitím ŽB konstrukcí bude řádně zkontrolována 
správná poloha výztuže. Před zalitím základů bude zkontrolováno, zda je základová 
spára dostatečně začištěna. 
 
D.1.2.a.9 Seznam použitých podkladů, norem, technických 
předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod. 
o ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
o ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací       
o ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
o ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
o ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
o ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
o ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
o ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb (Obsazení objektu osobami) 
o ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 
o ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
o ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv 
o ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
o Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
o Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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o Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
o Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
o Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
o Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
o Teplo 2008 
 
D.1.2.a.10 Specifické požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem 
Dokumentace obsahuje všechny nutné části: A – průvodní zprávu, B – 
souhrnnou technickou zprávu, C – situační výkresy, D – výkresovou dokumentaci, E – 
dokladovou část. 
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3. Závěr 
Tuto bakalářskou práci jsem zpracovala na základě svých doposud nabytých 
zkušeností s navrhováním pozemních staveb a použitím všech platných potřebných 
norem, vyhlášek, předpisů a technických listů a podkladů,v případě nejasností nebo 
mála dostupných informací i přímou komunikací se zaměstnanci výrobců použitých 
materiálů. Bakalářská práce obsahově splňuje zadání. Ve fázi architektonické studie byl 
v květinářství navržen druhý vchod do venkovní zahrady, později jsem zahradu 
i vchodové dveře zrušila z důvodu mála volného prostoru okolo domu, místo venkovní 
zahrady jsou navrženy dvě parkovací stání pro zákazníky květinářství. Výstupem této 
bakalářské práce je projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby 
včetně textové části, doplněná architektonickou studií rodinného domu s květinářstvím. 
Projektová dokumentace byla vypracována v rozsahu zadání. Součástí práce jsou 
i výkresy detailně znázorňující řešení vybraných míst stavby, požárně bezpečnostní 
řešení a zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné 
techniky a akustiky, podle kterého spadá budova do kategorie B – úsporná.  
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4. Seznam použitých zdrojů 
Pro zpracování posouzení byla použita platná legislativa, tj. vyhlášky i normy, 
ke dni zpracování projektu a posouzení. 
 
NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY 
ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. 
ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN 73 4108. Šatny, umývárny a záchody. 
ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov. 
ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. 
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektu osobami. 
ČSN 73 0831. Požární bezpečnost staveb: Shromažďovací prostory. 
ČSN 734130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. 
ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody: Navrhování, provádění a připojování spotřebičů     
paliv 
ČSN 73 4301. Obytné budovy. 
ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. 2005. 
ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. 2011. 
ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005. 
ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody. 2005. 
ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků: Požadavky. 2010. 
ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky. 2007. 
ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov: Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 2007. 
ČSN 73 0810:04. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. 2009. 
ČSN 73 0802:05. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 2009. 
ČSN 73 0873:06. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. 2003. 
ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
ČR. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.  
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ČR. Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  
ČR. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.  
ČR. Zákon 133/1998sb. o požární ochraně.  
ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících      
bezbariérové užívání staveb.  
ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  
ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  
ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 
ČR. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
ČR. Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
ČR. Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. 
ČR. Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby. 
ČR. Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb. 
 
OPORY 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Brno, 2005 
ČUPR, Karel. TZB I: Odvádění odpadních vod z budov. Brno, 2006. 
RUSINOVÁ, Marie, Táňa JURÁKOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Požární bezpečnost 
staveb. Brno, 2006. 
 
WEBOVÉ STRÁNKY 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery_skolici_pomucka/index.htm 
http://www.isover.cz/ 
http://www.kmbeta.cz/ 
http://www.rockwool.cz/ 
http://prefa.cz/ 
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http://dektrade.cz 
http://www.topwet.cz/ 
http://www.vekra.cz/ 
http://www.sapeli.cz/cs/ 
http://www.wynyard.cz/ 
http://www.doerken.de/bvf-cz/ 
http://www.rigips.cz/ 
http://www.schiedel.cz/ 
http://www.kanalizacezplastu.cz/ 
http://www.velux.cz/ 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
RD  Rodinný dům 
NP  Nadzemní podlaží 
EPS  Expandovaný polystyren 
SPB  Stupeň požární bezpečnosti 
PÚ  Požární úsek 
TI   Tepelná izolace 
PT  Původní terén 
UT  Upravený terén 
ŽB  Železobeton 
DN  Světlost 
PHP  Přenosný hasící přístroj 
RŠ   Revizní šachta 
PB  Polohový bod 
T  Truhlářský výrobek 
K  Klempířský výrobek 
Z  Zámečnický výrobek 
S  Skladba konstrukce 
D  Dveřní výrobek 
C  Okenní výrobek 
C25/30 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  
S2  Stupeň konzistence betonu - měkká 
XC  Třída prostředí betonu 
H  Výška 
B  Tloušťka 
ZPF  Zemědělský půdní fond 
BPEJ  Bonitová půdně ekologická jednotka 
ČSN  Česká technická norma 
MMNRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
 λ  Součinitel tepelné vodivosti 
U  Součinitel prostupu tepla  
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R  Tepelný odpor  
Uw  Součinitel prostupu tepla oknem 
Ug  Součinitel prostupu tepla sklem 
R´w,N    Vážená stavební neprůzvučnost  
L´w,N    Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku  
K  Korekce 
fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu  
fRsi,cr  Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
θai    Návrhová teplota vnitřního vzduchu 
θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v  
 zimním období 
θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní 
konstrukce  
θae  Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  
θi  Návrhová vnitřní teplota  
θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  
θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  
θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině 
∆θ10,N    Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 
∆φi  Bezpečnostní vlhkostní přirážka  
φi    Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období 
∆φi  Bezpečnostní vlhkostní přirážka  
∆φr  Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního 
vzduchu 
ϕsi,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost 
UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla. 
Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  
Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  
Mc   Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce  
Mc,a   Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce  
e1   Součinitel typu budovy  
HT   Měrná ztráta prostupem  
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bj   Teplotních redukční činitel 
A / V   Objemový faktor tvaru budovy  
Uem,N,rq  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  
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6. Seznam příloh 
Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
Studie:  01 – Situace, M1:200 
02 – Půdorys 1NP, M1:100 
03 – Půdorys 2NP, M1:100 
04 – Řez A-A´, M1:100 
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